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F.D PANNRUM
917

WC
918A

OMKL.
  PERSONAL

919

HISS

NÖD
UTGÅNG

+21.75

NÖD

UTGÅNG

KYLDA SOPOR
903

(+21.50)
NUVARANDE

HÖJS MED 300 mm

+21.80

+21.80

WC
919A
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L

YTA  87 m²
HOTELLRUM

HISSHALL
901

RUM
904

RUM
905

RUM
907

RUM
908

WC
915A

KORRIDOR
916

KORRIDOR
916

TVÄTTSTUGA

921

VARU
HISS

MANGEL

KONTOR

DISK
KÖK

SE SEPARAT
RITNING

FRYS

KYL

110 PERS

STÄD

LINNE
FÖRRÅD

BAR

OMKL.
  PERSONAL

918

VENT

KAPPRUM

NEDKAST
LINNE

BUFFÉ

BEF. EL CENTRAL
905

RUM
906

MAT

HWC

WC

WC

VIN ÖL

FÖRRÅD

YTA
338  m² RESTAURANG

F
Ö

R
H

Ö
J
T

B
J
Ä

L
K

L
A

G

HISS
RUM

VARU

HISS
RUM

WW

INGÅNG HISS

FF /-15

FF /-15

FD /-15

FD /-15

FF /-15

FD/-250

TD/200

T1-160

TD1

LD-125
F1-125

BS-125
LD-125

FD /-15FD /-15

T1-125

T1-200

TL/15

FD /-15

FD /-15 T1-125T1-160

VENTILATIONS AGG

SP1-200SP1-200

TD/200

SP1-200SP1-200

TD/200TD/200

SP1-200SP1-200

SP1-200

TD/200

SP1-200

FD/-250 FD/-250FD/-250FD/-250

TD/200

TD/200TD/200

BS-125

F1-1200X600
T1-1200X600

FD-125/-20
LD1-125
BS1-125

LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125

FD-125/-20

BS1-125

TD-125
BS1-125

LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125
LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125

FD-125/-20
LD1-125
BS1-125

FD-125/-20
LD1-125
BS1-125

LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125
LD1-125
BS1-125

TD-125
LD1-125
BS1-125

LD1-200
BS1-200

TD-200
LD1-200
BS1-200

TD-200
LD1-200
BS1-200

TD-200

LD1-200
BS1-200

TD-200

FD-250
LD1-250
BS1-250

FD-250
LD1-250
BS1-250

FD-250
LD1-250
BS1-250

FD-250
LD1-250
BS1-250

FD-250
LD1-250
BS1-250


